
様式ＭＢ−１(モデル) 開口部仕様

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ①' ②' ③' ④' ⑤' ⑥' ⑦' ⑧' ⑨' ⑩' ⑪' ⑫' ⑬'

備考 備考 照合を行った設計図書

建具仕様名称 幅 W 高さ H 窓面積 建具の種類 ガラスの種類 熱貫流率 日射熱取得率 熱貫流率 日射熱取得率 建具仕様名称 幅 W 高さ H 窓面積 建具の種類 ガラスの種類 熱貫流率 日射熱取得率 熱貫流率 日射熱取得率

[m] [m] [m
2
] [W/(m

2
･K)] [-] [W/(m

2
･K)] [-] [m] [m] [m

2
] [W/(m

2
･K)] [-] [W/(m

2
･K)] [-]

AW-1 1.1 1.6 アルミ 2FA06 AW-1 1.1 1.6 アルミ 2FA06 建具表

AW-2 1.1 1.6 アルミ 2FA06 AW-2 1.1 1.6 アルミ 2FA06 建具表

AW-5 1.1 1.2 アルミ 2FA06 AW-5 1.1 1.2 アルミ 2FA06 建具表

AW-6 1.1 1.6 アルミ 2FA06 AW-6 1.1 1.6 アルミ 2FA06 建具表

AW-11 1.1 1.9 アルミ 2FA06 AW-11 1.1 1.9 アルミ 2FA06 建具表

AW-12 2.9 0.6 アルミ 2FA06 AW-12 2.9 0.6 アルミ 2FA06 建具表

SSW-1 1.9 2 アルミ T SSW-1 1.9 2 アルミ T 建具表

SSD-1 2.9 2.6 アルミ T SSD-1 2.9 2.6 アルミ T 建具表

ガラスの性能

②&③入力 又は ④入力 ⑤＆⑥入力 又は ⑤＆⑦＆⑧入力 又は ⑨＆⑩入力

窓（ガラス＋建具）の性能窓（ガラス＋建具）の性能

判定又は認定時

⑤'＆⑥'入力 又は ⑤'＆⑦'＆⑧'入力 又は ⑨'＆⑩'入力

窓（ガラス＋建具）の性能 窓（ガラス＋建具）の性能

ガラスの性能

工事監理時

(異なれば✓)

判定時との
比較

②'&③'入力 又は ④'入力



様式MＢ−２(モデル) 断熱仕様

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ①' ②' ③' ④' ⑤' ⑥' ⑦' ⑧' ⑨' ⑩'

断熱仕様名称 部位種別 断熱材種類 断熱材種類 熱伝導率 厚み 熱貫流率 備考 断熱仕様名称 部位種別 断熱材種類 断熱材種類 熱伝導率 厚み 熱貫流率 備考 照合を行った設計図書

（大分類） （小分類） [W/(m･K)] [mm] [W/(m2･K)] （大分類） （小分類） [W/(m･K)] [mm] [W/(m2･K)]

(異なれば✓)

W1 外壁 吹付け硬質ウレタンフォーム 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 25 W1 外壁 吹付け硬質ウレタンフォーム 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 25 平面図･断面図

W2 外壁 無 W2 外壁 無 平面図･断面図

R1 屋根 押出法ポリスチレンフォーム 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 35 R1 屋根 押出法ポリスチレンフォーム 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 35 平面図･断面図

R2 屋根 無 R2 屋根 無 平面図･断面図

F1 外気に接する床 吹付け硬質ウレタンフォーム 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 30 F1 外気に接する床 吹付け硬質ウレタンフォーム 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 30 平面図･断面図

③＆⑥入力 又は ③＆④＆⑥入力 又は ⑤＆⑥入力 又は ⑦入力 ③'＆⑥'入力 又は ③'＆④'＆⑥'入力 又は ⑤'＆⑥'入力 又は ⑦'入力

判定時との
比較

判定又は認定時 工事監理時



様式ＭＢ−３(モデル) 外皮仕様

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ①' ②' ③' ④' ⑤' ⑥' ⑦' ⑧' ⑨' ⑪' ⑫' ⑬' ⑭'

外皮名称 方位 幅 Ｗ 高さ Ｈ 外皮面積 断熱仕様名称 建具仕様名称 建具等個数
ブライン
ドの有無

備考 外皮名称 方位 幅 Ｗ 高さ Ｈ 外皮面積 断熱仕様名称 建具仕様名称 建具等個数
ブライン
ドの有無

備考
照合を行った設計図

書
設置状況

判定時との
比較

(異なれば✓)

[m] [m] [m
2
] 冷房 暖房 [m] [m] [m

2
] 冷房 暖房

OW1 北 1393.82 W1 AW-1 2 無 OW1 北 1393.82 W1 AW-1 2 無 平面図・仕上表 良

AW-5 129 有 AW-5 129 有 平面図・仕上表 良

OW1 東 1093.98 W1 AW-1 1 無 OW1 東 1093.98 W1 AW-1 1 無 平面図・仕上表 良

AW-5 48 有 AW-5 48 有 平面図・仕上表 良

OW1 西 1093.98 W1 AW-5 48 有 OW1 西 1093.98 W1 AW-5 48 有 平面図・仕上表 良

SSW-1 1 無 SSW-1 1 無 平面図・仕上表 良

OW1 南 1392.82 W1 AW-2 2 無 OW1 南 1392.82 W1 AW-2 2 有 平面図・仕上表 良 ✓

OW2 南 1.3 2 W2 OW2 南 1.3 2 W2 平面図・仕上表 良

RW1 屋根 718.48 R1 RW1 屋根 718.48 R1 平面図・仕上表 良

RW2 屋根 6.97 R2 RW2 屋根 6.97 R2 平面図・仕上表 良

OF1 床 369.42 F1 OF1 床 369.42 F1 平面図・仕上表 良

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

判定又は認定時 工事監理時
⑩

日除け効果係数

③&④入力又は⑤入力

⑩'

③'&④'入力又は⑤'入力

日除け効果係数



様式ＭＣ−１(モデル) 空調熱源

① ② ③ ⑦ ①' ②' ③' ⑦' ⑧' ⑨' ⑩'

台数 備考 台数 備考
照合を行った設計図

書

[台] [台]

(異なれば✓)

GHP-1 ガスヒートポンプ冷暖房機 1 45.00 50.00 0.03 0.04 39.20 36.10 GHP-1 ガスヒートポンプ冷暖房機 1 45.00 50.00 0.03 0.04 39.20 36.10 機器表・機器配置図 良

GHP-2 ガスヒートポンプ冷暖房機 1 56.00 63.00 0.03 0.04 46.80 45.10 GHP-2 ガスヒートポンプ冷暖房機 1 56.00 63.00 0.03 0.04 46.80 45.10 機器表・機器配置図 良

EHP-1 パッケージエアコンディショナ(空冷式) 1 10.00 11.20 2.65 3.03 0.00 0.00 EHP-1 パッケージエアコンディショナ(空冷式) 1 10.00 11.20 2.65 3.03 0.00 0.00 機器表・機器配置図 良

EHP-2 パッケージエアコンディショナ(空冷式) 1 3.60 4.00 0.84 0.98 0.00 0.00 EHP-2 パッケージエアコンディショナ(空冷式) 1 4.00 4.50 0.88 0.89 0.00 0.00 機種変更 機器表・機器配置図 良 ✓

RC-1 ルームエアコンディショナ 199 2.80 3.60 0.78 0.86 0.00 0.00 RC-1 ルームエアコンディショナ 199 2.80 3.60 0.78 0.86 0.00 0.00 機器表・機器配置図 良

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

判定又は認定時 工事監理時

冷房 暖房 冷房 暖房 冷房 暖房

定格燃料消費量

④

熱源機器名称 [kW/台][kW/台][kW/台]熱源機種

一台当たりの

冷房 暖房 暖房 冷房

⑥'

熱源機種
定格能力 定格消費電力 定格能力 定格消費電力

熱源機器名称

冷房 暖房

[kW/台]

一台当たりの

④' ⑤'

一台当たりの

⑤ ⑥

一台当たりの 一台当たりの 一台当たりの
定格燃料消費量

[kW/台]
設置状況 判定時との

比較[kW/台]



様式ＭＣ−２(モデル) 空調外気処理

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ①' ②' ③' ④' ⑤' ⑥' ⑦' ⑧' ⑨' ⑩' ⑪' ⑫'

送風機名称 台数 設計給気風量 設計排気風量 冷房時 暖房時 備考 送風機名称 台数 設計給気風量 設計排気風量 冷房時 暖房時 備考 照合を行った設計図書 設置状況

[台] [m
3
/h/台] [m

3
/h/台] [％] [％] [台] [m

3
/h/台] [m

3
/h/台] [％] [％]

(異なれば✓)

HEX-1 8 460 460 63.0 66.0 無 無 設置取り止め 機器表・機器配置図 良 ✓

VF-1 8 380 VF-1 8 380 機器表・機器配置図 良

VF-2 8 270 VF-2 10 270 台数変更 機器表・機器配置図 良 ✓

VF-K2 199 100 VF-K2 199 100 機器表・機器配置図 良

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

全熱交換器の全熱交換効率 全熱交換器の全熱交換効率

全熱交換器の
自動換気切換
機能の有無

工事監理時判定又は認定時

予熱時外気取
り入れ停止の
有無

判定時との
比較

予熱時外気取
り入れ停止の

有無

全熱交換器の
自動換気切換
機能の有無



様式ＭＣ−３(モデル) 空調二次ポンプ

① ② ③ ④ ⑤ ①' ②' ③' ④' ⑤' ⑥' ⑦' ⑧'

二次ポンプ名称 台数 １台あたりの 二次ポンプ名称 台数 １台あたりの

定格流量 変流量制御の有無 備考 定格流量 変流量制御の有無 備考 照合を行った設計図書

[台] [m
3
/h台] [台] [m

3
/h台]

(異なれば✓)

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

設置状況 判定時との
比較

判定又は認定時 工事監理時



様式ＭＣ−４(モデル) 空調送風機

① ② ③ ④ ⑤ ①' ②' ③' ④' ⑤' ⑥' ⑦' ⑧'

空調送風機名称 台数 １台あたりの 空調送風機名称 台数 １台あたりの

定格風量 変風量制御の有無 備考 定格風量 変風量制御の有無 備考 照合を行った設計図書

[台] [m
3
/h台] [台] [m

3
/h台]

(異なれば✓)

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

設置状況 判定時との
比較

判定又は認定時 工事監理時



様式ＭＤ(モデル) 換気

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ①' ②' ③' ④' ⑤' ⑥' ⑦' ⑧' ⑨' ⑩' ⑪' ⑫' ⑬' ⑭'

一台あたりの 一台あたりの 一台あたりの 一台あたりの

室名称 室用途 床面積 換気方式 機器名称 台数 送風量 電動機出力 備考 室名称 室用途 床面積 換気方式 機器名称 台数 送風量 電動機出力 備考
照合を行った設計図

書

[㎡]
[台] [㎥/h台] [W/台]

[㎡]
[台] [㎥/h台] [W/台] (異なれば✓)

WWC 便所 第三種換気 VF-22 1 90 16 無 無 WWC 便所 第三種換気 VF-22 1 90 16 無 無 機器表・機器配置図 良

MWC 便所 第三種換気 VF-23 1 180 30 無 無 MWC 便所 第三種換気 VF-23 1 180 30 無 無 機器表・機器配置図 良

機械室 機械室 第三種換気 VF-18 1 190 49 無 無 機械室 機械室 第三種換気 VF-23 1 180 30 無 無 機種変更 機器表・機器配置図 良

厨房 厨房 50.47 第一種換気 EF-T1 1 9300 2200 無 無 厨房 厨房 50.47 第一種換気 EF-T1 1 9300 2200 無 無 機器表・機器配置図 良

第一種換気 OF-T1 1 9300 2200 無 無 第一種換気 OF-T1 1 9300 2200 無 無 機器表・機器配置図 良

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

判定又は認定時 工事監理時

判定時との
比較

高効率
電動機

送風量
制御

高効率
電動機

送風量
制御

設置状況



様式ＭＥ(モデル) 照明

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ①' ②' ③' ④' ⑤' ⑥' ⑦' ⑧' ⑨' ⑩' ⑪' ⑫' ⑬' ⑭'

室名称 室用途 床面積 照明器具名称 消費電力 台数 在室検知制御 明るさ制御
タイムスケ
ジュール制御

初期照度補正
機能

備考 室名称 室用途 床面積 照明器具名称 消費電力 台数 在室検知制御 明るさ制御
タイムスケ
ジュール制御

初期照度補正
機能

備考 照合を行った設計図書 設置状況
判定時との
比較

[㎡] [W/台] [台] [㎡] [W/台] [台]

(異なれば✓)

ロビー ロビー 168.99 LS321L-T101 40 45 無 無 無 無 ロビー ロビー 168.99 LS321L-T101 40 45 無 無 無 無 機器表・機器配置図 良

レストラン レストラン 276.11 LS321L-T101 40 77 無 無 無 無 レストラン レストラン 276.11 LS321L-T101 40 72 無 無 無 無 台数変更 機器表・機器配置図 良 ✓

客室Ａ 客室 797.64 LS100-D 13 40 無 無 無 無 客室Ａ 客室 797.64 LS100-D 13 40 無 無 無 無 機器表・機器配置図 良

LS60-D 6 40 無 無 無 無 LS60-D 6 40 無 無 無 無 機器表・機器配置図 良

客室Ｂ 客室 3963.54 LS100-D 13 159 無 無 無 無 客室Ｂ 客室 3963.54 LS100-D 13 159 無 無 無 無 機器表・機器配置図 良

LS60-D 6 159 無 無 無 無 LS60-D 6 159 無 無 無 無 機器表・機器配置図 良

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

省エネ制御 省エネ制御

判定又は認定時 工事監理時



様式ＭＦ(モデル) 給湯

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ①' ②' ③' ④' ⑤' ⑥' ⑦' ⑧' ⑨' ⑩' ⑪' ⑫' ⑬'

給湯系統名称 給湯用途 熱源名称 台数 定格 定格 定格 配管保温仕様 節湯器具 備考 給湯系統名称 給湯用途 熱源名称 台数 定格 定格 定格 配管保温仕様 節湯器具 備考 照合を行った設計図書 設置状況

加熱能力 消費電力 燃料消費量 加熱能力 消費電力 燃料消費量

[kW/台] [kW/台] [kW/台] [kW/台] [kW/台] [kW/台]

(異なれば✓)

MWC 洗面・手洗い WHE-2-T121 1 2.1 2.1 0 裸管 無 MWC 洗面・手洗い WHE-2-T121 1 2.1 2.1 0 裸管 無 機器表・機器配置図・特記仕様書 良

WWC 洗面・手洗い WHE-2-T121 1 2.1 2.1 0 裸管 無 WWC 洗面・手洗い WHE-2-T121 1 2.1 2.1 0 裸管 無 機器表・機器配置図・特記仕様書 良

客室浴室 浴室 GB-1 1 697.67 0.58 735.2 保温仕様2または3 無 客室浴室 浴室 GB-1 1 697.67 0.58 735.2 保温仕様2または3 無 機器表・機器配置図・特記仕様書 良

厨房 厨房 GB-T1 1 55.81 0.07 69.2 保温仕様2または3 無 厨房 厨房 GB-T1 1 55.81 0.07 69.2 保温仕様2または3 無 機器表・機器配置図・特記仕様書 良

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

判定時との
比較

判定又は認定時 工事監理時



様式ＭＧ(モデル) 昇降機

① ② ③ ①' ②' ③' ④' ⑤' ⑥'

昇降機名称 速度制御方式 備考 昇降機名称 速度制御方式 備考 照合を行った設計図書

(異なれば✓)

NO.1 可変電圧可変周波数制御方式(回生なし) NO.1 可変電圧可変周波数制御方式(回生なし) 平面図・特記仕様書 良

NO.2 可変電圧可変周波数制御方式(回生なし) NO.2 可変電圧可変周波数制御方式(回生なし) 平面図・特記仕様書 良

NO.3 可変電圧可変周波数制御方式(回生なし) NO.3 可変電圧可変周波数制御方式(回生なし) 平面図・特記仕様書 良

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

設置状況 判定時との
比較

判定又は認定時 工事監理時



様式ＭＨ(モデル) 太陽光発電

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ①' ②' ③' ④' ⑤' ⑥' ⑦' ⑧' ⑨' ⑩'

システム名称 太陽電池の種類 アレイ設置方式
アレイのシステム

容量
パネルの設置方位

角
パネルの設置傾斜

角
備考 システム名称 太陽電池の種類 アレイ設置方式

アレイのシステム
容量

パネルの設置方位
角

パネルの設置傾斜
角

備考
照合を行った設計図

書
設置状況

判定時との
比較

[kW] [°] [°] [kW] [°] [°]

(異なれば✓)

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

良 否

判定又は認定時 工事監理時


